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Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
Koszalin, 13-06-2013r.
Znak 5/8MMP/RCH/01831/.................. /2013

Dot Wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w_Koszalinie obiektu: Elektrownia Stoneczna Kukinka,
w lokalizacji: Kukinka gm. Ustronie Morskie, dziatka numer --563/1; 563/6; 563/9.

Odpowiadajac na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia z dnia 07-06-2013,
w zatgczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem
umowy o przytgczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do
rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne wypetnienie wymaganych
pozycji oraz podpisanie i odestanie obydwu zataczonych drukow umowy. Prosimy nie wpisywac daty
podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Wydziat Przytaczen

Chetminiak Roman

, tel. 94 357 57 15

Z powazaniem,

Zatgczniki: ektor
1. Warunki przytaczenia nr 13/P55/01831 Depy 7 ;;"a N
2. Propozycja umowy o0 przytaczenie — 2 egz.

Zenon Lenkiewicz

ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc Zarzad: Rafat Czyzewski — Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech — Wiceprezes Zarzadu,

Oddziat w Koszalinie VII Wydziat Gospodarczy KRS Robert Swierzynski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba — Czlonek Zarzadu
KRS 0000033455

ul. Morska 10

75-950 Koszalin

oddzial@koszalin.energa.pl NIP 583-000-11-90 PKO BP SA, nr konta: 43 1020 2791 0000 7802 0077 0289

www.energa-operator.pl Regon 190275904-00050 Kapitat zaktadowy/wptacony: 603 301 400 zi
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:

Nazwa: Elektrownia Fotowoltaiczna Kukinka

Adres (Nr dziatki):  Kukinka gm. Ustronie Morskie , dziatki numer 563/1, 563/6, 563/9
Grupa przytaczeniowa: I
Moc przytgczeniowa: 982,08 kW
Miejsce przytaczenia:

GPZ - Ustronie Morskie [5040]
Obiekt Pole [SN] REZERWA [3]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski z gtowicy kablowej 15 kV do odtgcznika liniowego 15 kV w polu nr 3 rozdzielni 15 kV w GPZ Ustronie Morskie
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

7144,

7142,
7113

7.1.14.

7.1.15.
7.1.18.
7117,

7.1.18.
7.1.1.9.

Modernizacja pola liniowego 15kV nr 3 w zakresie aparatury pierwotnej umozliwiajacej wprowadzenie na szyny
gtowne rozdzielni 15kV w GPZ Ustronie Morskie mocy wyprodukowanej w elektrowni stonecznej

Sprawdzenie warunkéw kompensacji nastapi na etapie projektu.

Pole linii 15 kV z generacja;

Wyposazy¢ w typowe dla pél z generacjg zabezpieczenia ( terminal pola ) z wejSciem ,wylacz zewnetrzne” ( z
mozliwo$cig odstawienia do celéw eksploatacyjnych ) z rozdzielni 110 15 kV

Z istniejacych uktadow skutkujacych wytgczeniem pola linii 15 kV z generacjg ( traktowanym jako ,wylacz
zewnetrzne” ) w przypadku:

zadziatania zabezpieczen na wytgczenie wiasnego pola 110 kV,

zadziatania w polach liniowych 110 kV zabezpieczenia pod lub nadnapieciowego,

wylgczenia operacyjnego pola rozdzielni 110 kV,

zadziatania na wylgcz zabezpieczen transformatoréw strony 15 kV

wytgczenia operacyjnego pola tacznika szyn 15 kV lub pola transformatora strony SN,

wprowadzi¢ ,wylacz zewnetrzne” na dedykowane wejscie terminala z mozliwoscig odstawienia do celéw
eksploatacyjnych.

Terminal powinien zapewni¢ prawidlowg wspoiprace pola 15 kV z generacjg ( tzw. Zasilacza szyn SN kV ) z
uktadami ZSZ i LRW w zakresie blokowania, pobudzenia i wytgczenia przez ww. ukiady.

Z przekfadnikow napieciowych zainstalowanych w polu przewidzie¢ tréjfazowy pomiar napiecia zwrotnego wraz z
blokadg ,zatacz” przy obecnosci napiecia.

Przewidzie¢ blokowanie impulsu ,zatacz” ( od SPZ i sterowania operacyjnego ) w przypadku wystepowania
napiecia zwrotnego na linii wraz z optyczng sygnalizacjq blokady.

Blokady.

Blokady facznikéw w rozdzielni 15 kV zrealizowa¢ w oparciu o wydzielone obwody ( tradycyjnie na drodze

stykowej ).

Przewidzie¢ dwukierunkowy pomiar mocy czynnej w polu transformatora

Telemechanikg objg¢ pole linii z elektrownia oraz ukfady i pola z nig wspéipracujace

Wykonanie uktadu pomiarowego energii elektrycznej zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 9 niniejszych
warunkow - szczegoty w zakresie uktadow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami
Szczegoly w zakresie EAZ uzgodni¢ z Wydziatem Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi.

Jezeli rozwigzania projektu wykonawczego ingerujg w stan istniejacy obiektu, w projekcie nalezy przedstawic stan
istniejgcy wraz ze zmianami wnoszonymi przez niniejszy projekt.

7.1.1.10. Przebudowe istniejacych linii energetycznych 15 0,4 kV w przypadku kolizji z realizowang elektrownig (ustalenia i
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zakres na etapie projektu).

7.1.1.11. Inwestycje, ktére wynikng na etapie wykonywania projektu technicznego.

7.1.1.12. Dokumentacje wykonawcza wykona¢ w wersji papierowej (4 egzemplarze) i elektronicznej w formacie
CAD oraz SEE Elektrical Expert

7.1.1.13. Dokumentacja wykonawcza podlega uzgodnieniu w Oddziale Koszalin

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

7.21.  Budowa elektrowni wraz z powigzaniem instalacji na jej terenie.

7.2.2.  Budowa na terenie elektrowni abonenckiej stacji transformatorowej 15/nN kV lub rozdzielni w zakresie
uwzgledniajacym potrzeby Wytworcy - liczba pol bedzie zalezna od ilosci potgczen kablowych.

7.2.3.  Wybudowanie linii elektroenergetycznej 15 kV o przekroju wg obliczen, od projektowanej elektrowni do rozdzielni
15kV w GPZ Ustronie Morskie. Typ i przekréj kabla zostanie okreslony na etapie projektu tak aby byty zachowane
wszystkie wymagania okreslone w IRIESD

7.24.  Wyposazenie projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej 15/nN kV (lub rozdzielni ) w aparature,

urzadzenia i wyposazenie obwodéw pierwotnych, automatyke i zabezpieczenia, telemechanike, zasilanie potrzeb
wiasnych.

7.25.  Wytworca winien zapewnic transmisje danych z systemu telemechaniki stacji 15/nN kV do nadrzednego systemu
dyspozytorskiego Przedsiebiorstwa Energetycznego (w Regionalnej Dyspozycji Mocy).

7.2.6.  Zrealizowanie i zapewnienie transmisji danych telemechaniki (w tym sterowanie) w uktadzie on-line do systemow
w SCADA w punktach dyspozytorskich OSD. Zakres przesytanych danych powinien by¢ zgodny z zapisami
IRIESD.

7.27.  Wyposazenie elektrowni musi by¢ tak dobrane, aby w miejscu przytaczenia do sieci zapewni¢ stabilno$¢ wspétpracy
z systemem.

7.2.8.  Dodatkowo Podmiot Przytaczany moze wykona¢ uktad pomiarowy energii elektrycznej zainstalowany przy
panelach ktéry moze by¢ wykorzystany do uzyskania $wiadectw pochodzenia

7.29.  Inwestor zobowigzany jest do utrzymania warunkéw napieciowych w miejscu przytaczenia:

- poziom dzienny od 6%0-2200 15,9+0,1 kV

- poziom nocny od 2200-6% 15,54+0,1 kV
Na etapie wykonywania projektu, inwestor zobowigzany jest przyja¢ uaktualniong warto$¢ napiecia na szynach
rozdzielni 15 kV w GPZ Ustronie Morskie uzgodniong w Przedsigbiorstwie Energetycznym

7.2.10.  Dla okreslenia warunkéw w zakresie facznosci, Inwestor zobowigzany jest do wystapienia o okreslenie warunkow
technicznych do ENERGA-OPERATOR S.A. - Departament Telekomunikacji

7.2.11.  Przed uruchomieniem elektrowni Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ potwierdzenie speinienia przez
proponowany typ inwertera PV norm bezpieczenstwa. Ponadto nalezy wykona¢ pomiar emisji wyzszych
harmonicznych w celu doboru filtrow

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

rozdzielnia 15 kV pole nr 3 w GPZ Ustronie Morskie

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

Sposoéb pomiaru: posredni
Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej z synchronizacjg czasu oraz transmisjg
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danych do ENERGA - OPERATOR SA

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 4 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 109 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 25 s

w stacji  110/15 kV GPZ Ustronie Morskie
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Panele fotowoltaiczne - 982,08 -

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt instalacji elektrowni stonecznej oraz jej powiazanie z miejscem odbioru podlega uzgodnieniu w ENERGA-
OPERTAOR SA Oddziat w Koszalinie.

Odpowiedzialno§¢ za projekt i instalacje zabezpieczen chronigcych elektrownie przed skutkami pradéw
zwarciowych, napie¢ powrotnych po wylaczeniu zwar¢ w systemie, rozwigzan chroniacych sie¢ dystrybucyjng przed
wprowadzaniem wyzszych harmonicznych napieciowych i pradowych przez elektrownie innymi oddziatywaniami
zaktocen systemowych ponosi Wytworca

Dotyczy wspétpracy ruchowej:
Wytwarca opracuje i uzgodni w ENERGA - OPERTAOR SA Oddziat w Koszalinie instrukcje wspotpracy elektrowni
stonecznej z siecig elektroenergetyczng

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inwestorem rozbudowy i przebudowy sieci energetycznej okreslonej w niniejszych warunkach w pkt 7.1. bedzie
ENERGA - OPERATOR SA. Za przebudowe i rozbudowe sieci energetycznej okreslonej w niniejszych warunkach w
pkt 7.1. (za wyjatkiem inwestycji za usuniecie kolizji pomiedzy istniejacymi liniami energetycznymi 15 kV oraz 0,4 kV
z realizowang Inwestycja, za ktore pobrana zostanie optata w wysokosci rzeczywistych kosztow poniesionych przez
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Przedsiebiorstwo energetyczne) podmiot Przytaczany uisci oplate przytaczeniowg okreslong w umowie o
przytaczenie zawartag z ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE

Inne wymagania:

Elektrownie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia okre$lone w IRIESD ze szczegdinym naciskiem zabezpieczenia od
pracy wyspowej w oparciu o kryterium df/dt.

Nie jest mozliwa praca wyspowa elektrowni na wydzielong sie¢ Przedsigbiorstwa Energetycznego

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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" OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. (94) 348 33 95 Zenon Lenkiewrcz

Otrzymuja;: 1. Gmina Ustronie Morskie

ul. Rolna 2, 78 — 111 Ustronie Morskie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin




